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Вторичный получатель команд ООО «АСК»

1 АО "АФЗ" [Архангельский ЦБК] 7,580 15,160 22,740 30,320 37,900 45,480 53,060 60,640 68,220 75,800

2 ЗАО "Лесозавод 25" [ПС 110 кВ АТНК] 3,900 7,800 11,700 15,600 19,500 23,400 27,300 31,200 35,100 39,000

3 ООО "Регион-лес" [ПС 35 кВ Лесозавод №3] 3,030 6,060 9,090 12,120 15,150 18,180 21,210 24,240 27,270 30,300

4 ТП-1324 [ПС 110 кВ Привокзальная] 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500 12,250 14,000 15,750 17,500

5 ИП Роздухов М.Е. [ПС 110 кВ Ломоносовская] 1,600 3,200 4,800 6,400 8,000 9,600 11,200 12,800 14,400 16,000

6 ООО "Лая-Девелопмент" [ПС 110 кВ №36] 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000

7 АО "Соломбала Молл" [ПС 110 кВ Соломбальская] 1,360 2,720 4,080 5,440 6,800 8,160 9,520 10,880 12,240 13,600

8 СНТ "Беломор" [ПС 110 кВ Южная] 1,320 2,640 3,960 5,280 6,600 7,920 9,240 10,560 11,880 13,200

9 АО "АТФ" [ПС 110 кВ АТНК] 1,020 2,040 3,060 4,080 5,100 6,120 7,140 8,160 9,180 10,200

10 ИП Леонтьев [ПС 110 кВ №9Н] 0,950 1,900 2,850 3,800 4,750 5,700 6,650 7,600 8,550 9,500

11 СНТ "Ильма" [ТП-324] 0,950 1,900 2,850 3,800 4,750 5,700 6,650 7,600 8,550 9,500

12 Лесозавод №2 [ПС 35 кВ №13] 0,870 1,740 2,610 3,480 4,350 5,220 6,090 6,960 7,830 8,700

13 АО "Речпорт" [ПС 35 кВ Промузловая] 0,670 1,340 2,010 2,680 3,350 4,020 4,690 5,360 6,030 6,700

14 СНТ "Строитель" [ПС 35 кВ Заостровье] 0,530 1,060 1,590 2,120 2,650 3,180 3,710 4,240 4,770 5,300

15 РП-350 [ПС-501] 0,480 0,960 1,440 1,920 2,400 2,880 3,360 3,840 4,320 4,800

16 ТП-502 [ПС 35 кВ ГРК] 0,450 0,900 1,350 1,800 2,250 2,700 3,150 3,600 4,050 4,500

17 ТП-2 [ПС 35 кВ ГРК] 0,390 0,780 1,170 1,560 1,950 2,340 2,730 3,120 3,510 3,900

18 ООО "СКВ-компани" [ПС 110 кВ №7] 0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600

19 ООО "АРК" [ПС 35 кВ №13] 0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400

20 Лесопилный [ПС 35 кВ ГРК] 0,310 0,620 0,930 1,240 1,550 1,860 2,170 2,480 2,790 3,100

21 ООО "Севзапдорстрой" [ПС 110 кВ Ломоносовская] 0,290 0,580 0,870 1,160 1,450 1,740 2,030 2,320 2,610 2,900

               (подпись)                    А.Л. Кашин
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Архангельский энергорайон22 ООО "Сад камней" [ТП-379] 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500

23 МУП "Стигла" [ПС 110 кВ №14] 0,240 0,480 0,720 0,960 1,200 1,440 1,680 1,920 2,160 2,400

24 ООО "Элида" [ТП-415] 0,240 0,480 0,720 0,960 1,200 1,440 1,680 1,920 2,160 2,400

25 СНТ "Родник [ПС 35 кВ Заостровье] 0,230 0,460 0,690 0,920 1,150 1,380 1,610 1,840 2,070 2,300

26 ООО "Арматех" [ПС 110 кВ АТНК] 0,210 0,420 0,630 0,840 1,050 1,260 1,470 1,680 1,890 2,100

27 ООО "АЗМК" [ПС 35 кВ №13] 0,195 0,390 0,585 0,780 0,975 1,170 1,365 1,560 1,755 1,950

28 РП-8 [ПС-500] 0,190 0,380 0,570 0,760 0,950 1,140 1,330 1,520 1,710 1,900

29 ТП-1309, 1300, 1303 [ПС-501] 0,150 0,300 0,450 0,600 0,750 0,900 1,050 1,200 1,350 1,500

30 ООО "Капитал Инвест" [ТП-12] 0,120 0,240 0,360 0,480 0,600 0,720 0,840 0,960 1,080 1,200

31 ТСЖ "Северное сияние" [ТП-584] 0,120 0,240 0,360 0,480 0,600 0,720 0,840 0,960 1,080 1,200

32 ООО "Техно" [ТП-12] 0,105 0,210 0,315 0,420 0,525 0,630 0,735 0,840 0,945 1,050

33 РП-351 [ПС-501] 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

34 ТП-1334 [ПС 35 кВ Белая гора] 0,090 0,180 0,270 0,360 0,450 0,540 0,630 0,720 0,810 0,900

35 ООО "АУК" [ПС 110 кВ АТНК] 0,080 0,160 0,240 0,320 0,400 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800

36 ООО "ГПТГУ" [ПС 110 кВ №36] 0,080 0,160 0,240 0,320 0,400 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800

37 ТП-3 [ПС 35 кВ ГРК] 0,080 0,160 0,240 0,320 0,400 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800

38 ТСЖ "Поморская 34, кор. 1" [ПС 110 кВ №1] 0,080 0,160 0,240 0,320 0,400 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800

39 КТП-42 [ПС-501] 0,075 0,150 0,225 0,300 0,375 0,450 0,525 0,600 0,675 0,750

40 КТП-Шустик [ПС 35 кВ Белая гора] 0,075 0,150 0,225 0,300 0,375 0,450 0,525 0,600 0,675 0,750

41 ИП Роздухов М.Е. [ТП-568] 0,070 0,140 0,210 0,280 0,350 0,420 0,490 0,560 0,630 0,700

42 ТП-1 [ПС 35 кВ ГРК] 0,070 0,140 0,210 0,280 0,350 0,420 0,490 0,560 0,630 0,700

43 АО УПТК Архсельстрой [ПС 35 кВ Варавино] 0,060 0,120 0,180 0,240 0,300 0,360 0,420 0,480 0,540 0,600

44 ООО "Архжилсервис" [ПС 110 кВ №1] 0,060 0,120 0,180 0,240 0,300 0,360 0,420 0,480 0,540 0,600

45 ТЦ Центр 0,060 0,120 0,180 0,240 0,300 0,360 0,420 0,480 0,540 0,600

46 ТП-1302 [ПС-501] 0,040 0,080 0,120 0,160 0,200 0,240 0,280 0,320 0,360 0,400

Вторичный получатель команд ООО «АСК»

47 ТП-2 (Коряжма) [ПС 35 кВ Садоводы Севера] 0,133 0,267 0,400 0,533 0,533 0,667 0,800 0,933 1,067 1,200

48 ТП-1 (Коряжма) [ПС 35 кВ Садоводы Севера] 0,106 0,211 0,317 0,422 0,422 0,528 0,633 0,739 0,844 0,950

49 ТП-3 (Коряжма) [ПС 35 кВ Садоводы Севера] 0,078 0,156 0,233 0,311 0,311 0,389 0,467 0,544 0,622 0,700

50 Колос 1 [ПС 35 кВ Песчанка] 0,072 0,144 0,217 0,289 0,289 0,361 0,433 0,506 0,578 0,650

51 Менар [ПС 110 кВ Котлас] 0,022 0,044 0,067 0,089 0,089 0,111 0,133 0,156 0,178 0,200

ИТОГО:   33,131 66,262 99,394 132,524 165,244 198,376 231,506 264,638 297,769 330,900

в т.ч. по Архангельскому энергорайону:   32,720 65,440 98,160 130,880 163,600 196,320 229,040 261,760 294,480 327,200

в т.ч. по Котласскому энергорайону:   0,411 0,822 1,234 1,644 1,644 2,056 2,466 2,878 3,289 3,700

(подпись) О.А. Козлов

С.В. Бусыгин

Выписка верна:

Ведущий инженер службы электрических режимов

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32,2 °С)

Первый заместитель директора - Главный инженер 
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Котласский энергорайон
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