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Вторичный получатель команд ООО «АСК»

1 Потребители ООО «АСК» [ПС-СЦБК / СШ-ВН] ПС 110 кВ СЦБК 0,240 0,480 0,720 0,959 1,199 1,439 1,679 1,919 2,159 2,399

2
Потребители ООО «АСК» [ПС-72 "АТНК" 110/6 / [СШВ] 4547 ПС-110/6 ООО"АТНК" / [ФВ] АГЗ 

(ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ АТНК 0,188 0,377 0,565 0,754 0,942 1,131 1,319 1,508 1,696 1,885

3 Потребители ООО «АСК» [ПС "БОПС" 35/6 / МВ-35-1Т] ПС 35 кВ БОПС 0,093 0,185 0,278 0,371 0,463 0,556 0,648 0,741 0,834 0,926

4 Потребители ООО «АСК» [ПС-36 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 36-27 (ДОК-2)] ПС 110 кВ №36 0,053 0,107 0,160 0,214 0,267 0,320 0,374 0,427 0,481 0,534

5 Потребители ООО «АСК» [ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 66-18 (аб)] ПС 110 кВ Ломоносовская 0,036 0,072 0,108 0,145 0,181 0,217 0,253 0,289 0,325 0,361

6 Потребители ООО «АСК» [ПС-71 35/6 "ГРК" / СШ-СН1 ООО "АСК"] ПС 35 кВ ГРК 0,033 0,065 0,098 0,130 0,163 0,196 0,228 0,261 0,293 0,326

7 Потребители ООО «АСК» [ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 66-21] ПС 110 кВ Ломоносовская 0,030 0,059 0,089 0,118 0,148 0,177 0,207 0,236 0,266 0,296

8 Потребители ООО «АСК» [ПС-24 "Белая гора" 35/6 / МВ-35-1Т / ВЛ-35 Промузловая-1, 2] ПС 35 кВ Белая гора 0,029 0,058 0,088 0,117 0,146 0,175 0,205 0,234 0,263 0,292

9
Потребители ООО «АСК» [ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-01 

(Волна) / РП-6-34 / РП-6-34 / КЛ-10 РП-6-30 / 291 / ТП-291] 
ПС 110 кВ Северодвинская 0,021 0,041 0,062 0,082 0,103 0,123 0,144 0,164 0,185 0,205

10 Потребители ООО «АСК» [ПС-09Н 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-09-11 (аб)] ПС 110 кВ №9Н 0,015 0,030 0,046 0,061 0,076 0,091 0,106 0,122 0,137 0,152

11
Потребители ООО «АСК» [ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 68-02 / ТП 

речпорта 2 (аб.) / РУ-10 кВ] 
ПС 35 кВ Промузловая 0,013 0,025 0,038 0,051 0,063 0,076 0,088 0,101 0,114 0,126

12 Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 02-42 (аб)] ПС 110 кВ Привокзальная 0,013 0,025 0,038 0,050 0,063 0,075 0,088 0,100 0,113 0,125

13
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / 

[ТП] 247-1 / РУ-10 кВ] 
ПС 110 кВ Южная 0,010 0,021 0,031 0,041 0,051 0,062 0,072 0,082 0,092 0,103

14
Потребители ООО «АСК» [ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] 

Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 188 / РУ-10 кВ] 
ПС 110 кВ №14 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098

15
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ 

Беломор) / ВЛ-10 кВ  / ПКУ-Север] 
ПС 110 кВ Южная 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093

16 Потребители ООО «АСК» [ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-05 (аб)] ПС 35 кВ №13 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092
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Потребители ООО «АСК» [ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 

494 [аб] / РУ-6кВ] 
ПС 110 кВ Соломбальская 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085

18
Потребители ООО «АСК» [ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-27 / 209 (ООО 

"АСК") / РУ-6 кВ (ООО «АСК»)] 
ПС 110 кВ №1 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082

19 Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 02-41 (аб)] ПС 110 кВ Привокзальная 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081

20
Потребители ООО «АСК» [ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 

(РП-3) / [ТП] 66 / ТП-288 (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ Северодвинская 0,076 0,076 0,076 0,076

21
Потребители ООО «АСК» [ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-18 (Шихариха) / [ТП] 

КТП-СОТ Северное сияние 1] 
ПС 110 кВ №36 0,075 0,075 0,075

22
Потребители ООО «АСК» [[ПС] Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / РП-5-1 / РП-

5-1 / ВЛ-10 РП-5-1] 
Северодвинская ТЭЦ-1 0,072 0,072

23
Потребители ООО «АСК» [ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 

(РП-10) / [ТП] 247-2 / РУ-10 кВ] 
ПС 110 кВ Северодвинская 0,066

24 Потребители ООО «АСК» [ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-09 (аб)] ПС 35 кВ №13 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064

25
Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-03 / РП-

20 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-20-05 / [ТП] 558(аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ Привокзальная 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061

26
Потребители ООО «АСК» [ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 18-13 / [ТП] СОТ 

Строитель [268/250кВА] [аб] / РУ-10 кВ] 
ПС 35 кВ Заостровье 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059

27
Потребители ООО «АСК» [[ПС] Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 2Д / РП 4-1 / РП-

4-1 (СШ 0,4 кВ)] 
Северодвинская ТЭЦ-1 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055

28
Потребители ООО «АСК» [ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП-

СОТ Лисьи борки 2 / ВЛ-10 кВ] 
ПС 110 кВ №36 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054

29
Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-

07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-06 / [ТП] РП-07 / [СШНН] РУ-0,4 кВ РП №7 АРЭС 1сш] 
ПС 110 кВ Привокзальная 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051

30
Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-03 / РП-

20 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-20-06 / [ТП] 130 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ООО"Архсвет")] 
ПС 110 кВ Привокзальная 0,050 0,050 0,050 0,050

31
Потребители ООО «АСК» [ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] 

Секция шин СН / [ФСН] РП-11-16 / [ТП] 415 / РУ-0,4 кВ (ООО АСК)] 
ПС 110 кВ №14 0,050 0,050 0,050

32
Потребители ООО «АСК» [ПС-75 "Лапоминка" 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 75-12 / КРУН д. 

Патракеевка / РУ-10 кВ] 
ПС 35 кВ Лапоминка 0,046 0,046

33
Потребители ООО «АСК» [ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / 485 / 

РУ-0,4кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ Соломбальская 0,042

34 Потребители ООО «АСК» [ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-17] ПС 110 кВ №14 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041

35
Потребители ООО «АСК» [ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / [ФСН] 79-08 (аб) (ООО 

"АСК")] 
ПС 35 кВ Лесозавод №3 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

36
Потребители ООО «АСК» [ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] 

Секция шин СН / [ФСН] РП-04-06 / [ТП] 246(аб.) / РУ-10 кВ] 
ПС 110 кВ №14 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

37
Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-27 / РП-

07 / 2 с.ш. 10кВ / РП-07-03 / РП-07 /  РУ-0,4 кВ РП№7 АРЭС 2 сш] 
ПС 110 кВ Привокзальная 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

38
Потребители ООО «АСК» [ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-38 / РП-11 / Секция 

шин СН / РП-11-09 / РП-11 / КЛ-0,4 кВ ТСО] 
ПС 110 кВ №14 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

39
Потребители ООО «АСК» [ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 

(РП-3) / [ТП] 107А-1 / РУ-10 кВ] 
ПС 110 кВ Северодвинская 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

40
Потребители ООО «АСК» [ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП-

СОТ Никольское 1 / ВЛ-10 кВ] 
ПС 110 кВ №36 0,034 0,034 0,034 0,034

41 Потребители ООО «АСК» [ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / [ФСН] 79-02 (аб)] ПС 35 кВ Лесозавод №3 0,030 0,030 0,030

42
Потребители ООО «АСК» [ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП-

СОТ Никольское 2 / ВЛ-10 кВ] 
ПС 110 кВ №36 0,029 0,029

43
Потребители ООО «АСК» [ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 

(РП-8-2) / РП-08-06 / РП-08-06 / ВЛ-10 РП-8-06 / КТП-СОТ Спектр] 
ПС 110 кВ Северодвинская 0,025

44
Потребители ООО «АСК» [ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 10-01-07 / РП-30 / 1 с.ш. 10кВ / 

РП-30-17 / [ТП] 24 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ №1 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

45
Потребители ООО «АСК» [ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] 

Секция шин СН / [ФСН] РП-01-27 / [ТП] 3(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ  (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ №1 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024

2/4
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Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 

425 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ООО "Архсвет"] 
ПС 110 кВ Привокзальная 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023

47
Потребители ООО «АСК» [ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-16 / [ТП] 204(аб.) / 

РУ-6 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ №1 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023

48 Потребители ООО «АСК» [ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-12 (ДОК-1)] ПС 110 кВ №36 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

49
Потребители ООО «АСК» [ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-14 АРЭС / [ТП] 365 (аб.) / 

РУ-0,4 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ №7 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

50
Потребители ООО «АСК» [ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 10-01-44 / РП-30 / 2 с.ш.10кв / 

РП-30-23 / ТП "ТЦ "Центр" / РУ-6 кВ (ООО «АСК»)] 
ПС 110 кВ №1 0,021 0,021 0,021 0,021

51
Потребители ООО «АСК» [ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / [ФСН] 79-04 (аб) (ООО 

«АСК»)] 
ПС 35 кВ Лесозавод №3 0,019 0,019 0,019

52
Потребители ООО «АСК» [[ПС] Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 

4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-287 / КТП-287] 
Северодвинская ТЭЦ-1 0,019 0,019

53
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ 

Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-2  СНТ" Беломор"] 
ПС 110 кВ Южная 0,018

54
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ 

Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-3  СНТ" Беломор"] 
ПС 110 кВ Южная 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

55
Потребители ООО «АСК» [ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 

236(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ Кузнечевская 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

56
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ 

Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-1  СНТ" Беломор"] 
ПС 110 кВ Южная 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

57
Потребители ООО «АСК» [ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 

(РП-8-2) / РП-08-04 / РУ-10 кВ / КЛ-10 кВ, отходящей к ТП СНТ "Уйма" (яч.4)] 
ПС 110 кВ Северодвинская 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

58
Потребители ООО «АСК» [ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 05-20 РП-6 / РП-6 / 2 

сш 6кВ / [ФСН] РП-06-16 / [ТП] 373 (аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 35 кВ Варавино 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

59
Потребители ООО «АСК» [ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 10-01-25 / 77 (ООО 

"АСК") / РУ-10 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ №1 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

60
Потребители ООО «АСК» [ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-25 / [ТП] 

1021 / РУ-6 кВ (ООО "АСК")] 
ПС 110 кВ Привокзальная 0,013 0,013 0,013 0,013

61
Потребители ООО «АСК» [ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 

210 (аб.) / РУ-6 кВ] 
ПС 110 кВ Кузнечевская 0,013 0,013 0,013

62
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ 

Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-4  СНТ" Беломор"] 
ПС 110 кВ Южная 0,011 0,011

63
Потребители ООО «АСК» [ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 18-13 / А-АСК 

"ТП " СТ Родник" [аб/100кВА] / РУ - 0,4 кВ] 
ПС 35 кВ Заостровье 0,011

64
Потребители ООО «АСК» [ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-19 / [ТП] 98 / [СШНН] 

РУ-0,4 кВ / РУ-0,4 кВ (смежная сетевая)] 
ПС 110 кВ №14 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

65
Потребители ООО «АСК» [ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / [ФСН] 79-03 (аб) (ООО 

«АСК»)] 
ПС 35 кВ Лесозавод №3 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

66
Потребители ООО «АСК» [[ПС] Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 159 / 

[СШНН] РУ- 0,4 кВ] 
Северодвинская ТЭЦ-1 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

67
Потребители ООО «АСК» [ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ 

Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-5  СНТ" Беломор"] 
ПС 110 кВ Южная 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

68
Потребители ООО «АСК» [ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / РП-5-2 / РУ-10 

КВ] 
ПС 110 кВ №38 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Котласский энергорайон

3/4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Архангельский энергорайонВторичный получатель команд ООО «АСК»

69
ТП-3 (Коряжма) [ПС-000 Садоводы Севера / [СШВ] 1СШ-35 Садоводы Севера / [ФВ] ВЛ-35 000-00 

Садоводы Севера] 
ПС 35 кВ Садоводы Севера

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080

70
ТП-1 (Коряжма) [ПС-000 Садоводы Севера / [СШВ] 1СШ-35 Садоводы Севера / [ФВ] ВЛ-35 000-00 

Садоводы Севера] 
ПС 35 кВ Садоводы Севера

0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

71
ТП-2 (Коряжма) [ПС-000 Садоводы Севера / [СШВ] 1СШ-35 Садоводы Севера / [ФВ] ВЛ-35 000-00 

Садоводы Севера] 
ПС 35 кВ Садоводы Севера 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

ИТОГО:   1,031 2,046 3,057 4,051 5,239 6,213 7,180 8,140 9,091 10,025

в т.ч. по Архангельскому энергорайону:   1,031 2,046 3,057 4,051 5,039 6,013 6,980 7,940 8,891 9,825

в т.ч. по Котласскому энергорайону:   0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

(подпись) О.А. Козлов

С.В. Бусыгин
Выписка верна:

Ведущий инженер службы электрических режимов

Первый заместитель директора - Главный инженер 

Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки 

с обеспеченностью 0,92 (-32,2 °С)
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